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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA  
 o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz 
rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz 

Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026) 

 
I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)  

Lp Pytanie Odpowiedź 

20 w związku z ww. postępowaniem oraz w nawiązaniu do zapisów dotyczących obowiązku 
konsultowania z Zamawiającym zastosowania materiałów, wyrobów oraz urządzeń, co do których 
istnieje uzasadnione podejrzenie pochodzenia od podmiotów objętych sankcjami (zał. nr 2.1 OPIS 
Przedmiotu zamówienia - wymagania ogólne PV+ME oraz zał. nr 2.2 OPIS Przedmiotu 
zamówienia - wymagania ogólne ME), zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację oraz 
akceptację poniżej wskazanych producentów / dostawców planowanych do wykorzystania w 
ramach realizacji Zamówienia. 
Jednocześnie informujemy, iż na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie posiadamy informacji 
wskazujących, aby poniżej wymienione podmioty były objęte obowiązującymi sankcjami 
krajowymi, unijnymi lub międzynarodowymi. 
Wykaz podmiotów / producentów: 
1. … (w tym miejscu Wykonawca wskazał dane identyfikujące producentów) 
Zakres dostaw: systemy bateryjne. 
2. … (w tym miejscu Wykonawca wskazał dane identyfikujące producentów) 
Zakres dostaw: systemy bateryjne. 
W przypadku potrzeby przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących 
wskazanych podmiotów, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie akceptacji powyższych podmiotów do zastosowania w ramach 
realizacji Zamówienia. 

Weryfikacja producentów/dostawców lub innych składowych oferty nie jest dokonywana 
przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować, czy proponowane przez niego 
rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ wraz z 
załącznikami.  

34 Prosimy o udostępnienie Layoutów do Projektów zagospodarowania terenu w formacie dwg.  Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 



Strona 2 z 11 
 

35 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

36 Czy zamawiający dopuszca wykorzystanie stacji transformatorowych z dwoma transformatorami 
np. 2x4MVA sumarycznie przekraczającymi moc 6,3MVA? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

37 Czy jeśli zapisy w Warunkach Przyłączenia tego nie precyzują, to zamawiający wymaga 
wykonania dodatkowych złącz kablowych SN dla instalacji hybrydowych? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

38 Czy zamawiający wymaga stosowania kanałów kablowych dla połączeń BESS - Stacja 
transformatorowa? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

39 Czy zamawiający wymaga stosowania dodatkowych ekranów akustycznych niewymienionych w 
dokumentacji formalno - prawnej?  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

40 Prosimy o udostepnienie schematów elektrycznych oraz rzutów rozdzielnic nN dla zadań nr 9-13 
w celu weryfikacji założeń związanych z montazem analizatorów energii oraz dodatkowym 
osprzętem 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

41 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

44 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

45 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

46 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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47 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

48 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

49 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

50 W rozdziale 14 w pkt. 1.10.3  SWZ mowa jest o plikach wsadowych dla elektrowni PV. Prosimy o 
rozwinięcie tego sformułowania, jakie dokładnie pliki Zamawiający ma na myśli?  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

51 Prosimy o udostępnienie Layoutów do Projektów zagospodarowania terenu w formacie dwg.  Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

52 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

53 Czy zamawiający dopuszca wykorzystanie stacji transformatorowych z dwoma transformatorami 
np. 2x4MVA sumarycznie przekraczającymi moc 6,3MVA? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

54 Czy jeśli zapisy w Warunkach Przyłączenia tego nie precyzują, to zamawiający wymaga 
wykonania dodatkowych złącz kablowych SN dla instalacji hybrydowych? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

55 Czy zamawiający wymaga stosowania kanałów kablowych dla połączeń BESS - Stacja 
transformatorowa? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

56 Czy zamawiający wymaga stosowania dodatkowych ekranów akustycznych niewymienionych w 
dokumentacji formalno - prawnej?  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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57 Prosimy o udostepnienie schematów elektrycznych oraz rzutów rozdzielnic nN dla zadań nr 9-13 
w celu weryfikacji założeń związanych z montazem analizatorów energii oraz dodatkowym 
osprzętem 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

58 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

59 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

60 Proszę o doprecyzowanie w jaki system gaszenia pożaru należy wyposażyć konenetry bateryjne Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

61 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

62 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

63 Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie falowników PV oraz PCS do generacji mocy biernej w 
celu spełnienia wymagań kodeksowych 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

64 W udostępnionej dokumentacji znajuduje się Umowa przyłączeniowa jeynie dla projektu Drobin. 
Prosimy o udostępnienie Umów przyłączeniowych z aneksami dla pozostałych projektów. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

65 Prosimy o udostepnienie decyzji dot. zjazdów dla projektów: Płońsk, Nowe Skalmierzyce, 
Kwidzyn, Gizałki, Gąbin. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

66 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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67 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

68 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

69 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

70 Zgodnie z zał. 2.2.4. OPZ Wymagania szczególne ME Wąbrzeźno inwestycja znajduje się na 
obszarze zdrenowanym. Prosimy o udostępnienie mapy z siecią drenarską. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

71 Zgodnie z Warunkami zabudowy dla projektu Płońsk oraz Dźwierzuty - inwestycje znajdują się na 
obszarze zdrenowanym. Prosimy o udostępnienie map z siecią drenarską. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

72 Prosimy o potwierdzenie, że dla projektu Wyszogród, opłata należności która została określona za 
wyłączenie z produkcji rolnej leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

73 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

74 Prosimy o informację czy projekt Wyszogród oraz Bojanowo zostały uzgodnione ze względu na 
przebiegające linie SN. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

75 W udostępnionej dokumentacji dla projektu Nowe Skalmierzyce oraz Gizałki znajdują się decyzje 
konserwatorskie, z których wynika konieczność uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badań 
archeologicznych. Prosimy o informację czy pozyskane zostały te pozwolenia. Posimy o 
udostępnienie.  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

76 Zgodnie z Warunkami zabudowy dla projektu Kwidzyn na działce mogą występować 
niezinwentarywane urządzenia drenarskie. Prosimy o informację czy Zamawiający weryfikował 
teren inwestycji pod tym kątem? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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77 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

78 Na terenie inwestycji projektu Gąbin znajduje się sieć kanalizacyjna. Prosimy o informację czy 
konieczna jest jej przebudowa? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

79 Prosimy o potiwerdzenie, że dla projektu Gąbin w miejscach kolizji słupów wbijanych z 
istniejącymi kolektorami drenażowymi stoły należy posadowione za pomocą systemu 
balastowego. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

80 Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dla projektu Drobin straciły ważność. 
Prosimy o udostępnienie aktualnych pozwoleń. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

81 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

82 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

83 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

84 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

85 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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86 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

87 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

88 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy modułów PV? Jeśli tak, prosimy o 
przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

89 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy inwerterów PV? Jeśli tak, prosimy o 
przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

90 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy stacji transformatorowych PV? Jeśli tak, 
prosimy o przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

91 PV 
Czy dla paneli PV dopuszczalne jest połączenie leap-frog? 
 
proponujemy TAK 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

92 PV 
Czy Zamawiający ma preferowany układ konstrukcji (np. 2P, 3P)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, 
jaki. 
 
proponujemy 2P 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

93 RPC  (PV, FW i BESS) 
Czy Zamawiający ma preferowaną strategię kompensacji mocy biernej? 
 
proponujemy dławik + inwertery 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 



Strona 8 z 11 
 

94 RPC  (PV, FW i BESS) 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii kondensatorów SN do zwiększenia zakresu 
regulacyjności mocy biernej Obiektu (a przez to osiągalnej mocy czynnej w punkcie przyłączenia)? 
 
proponujemy TAK 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

95 RPC  (PV, FW i BESS) 
Czy Zamawiający wymaga przyjecia "marginesu bezpieczeństwa" w zakresie zdolności do 
regulacji mocy biernej ? Jeżeli tak to jaki % zapasu regulacji mocy biernej należy przyjąć ? 
 
proponujemy 3-5% 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

96 BESS 
Jakie usługi ma realizować magazyn (rynek mocy? Ile cykli/dobę; usługi systemowe - jakie i w 
jakich proporcjach mocy) 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

97 BESS 
Czy Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę BESS o inne źródła (np. PV, WF) - jeśli 
tak, to o jakiej mocy i w jakim trybie (Cable-pooling, hybryda?) 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

98 PV 
Czy inwestor dopuszcza dobór długości stringu oparty na najniższej występującej temperaturze w 
danym obszarze, zdefiniowanej na podstawie dostępnych danych meteorologicznych (meteonorm 
z PVSyst) oraz najwyższego występującego promieniowania słonecznego. Zgodnie z normami 
IEC 62738, IEC 62548-1, PN-HD 60364-7-712 . 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

99 General 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów PV oraz BESS w formacie DWG w celu 
usprawnienia przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

100 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

101 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 



Strona 9 z 11 
 

102 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

103 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

104 BESS 
Czy Zamawiający dopuszcza większe przewymiarowanie części bateryjnej przy zachowaniu 
wymaganej mocy AC? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

105 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

106 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

107 Zakres pytania dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniony wykonawcom, którzy 
zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

108 BESS 
Czy wymóg dotyczący produkcji urządzeń dotyczy również pakietu części rezerwowych (0,5% 
modułów bateryjnych) przekazywanych Inwestorowi po 5 latach serwisu? 

Zamawiający nie traktuje modułów bateryjnych jako części szybkozużywających się, 
stąd możliwość ich zakupu nie jest ograniczona terytorialnie. 

109 BESS 
Czy wprowadzony przez Zamawiającego zakaz stosowania urządzeń pochodzących z Chin ma 
zastosowanie wyłącznie do zewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej? Czy zakaz dotyczy 
również komponentów magazynu energii tj. PCS, układy BMS, PLC  

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

110 BESS 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowania prefabrykowanych ścian oddzielnia pożarowego? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

111 BESS Płońsk 
Czy Zamawiający posiada badania nośności gruntu pod wolnostojącą scianą pożarową o długości 
57mb? 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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146 1. Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na wykonanie instalacji PV o mocy 
11MW jako jednej roboty budowlanej ale składającej się z 3 instalacji  PV : 1 MW, 2MW i 8 MW ? 
Wszystkie trzy były robione dla jednego podmiotu w tym samym czasie jako jedno zadanie w 
ramach jednej roboty budowlanej. 

Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale 13 pkt 1.1.1. 
ppkt 1) Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia polegającego na wykonaniu 4 
robót budowlanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych, o mocy 
zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW.  
Zamawiający nie dopuszcza sumowania mocy zainstalowanej kilku instalacji 
fotowoltaicznych w celu wykazania osiągnięcia wymaganej minimalnej mocy 
zainstalowanej 10 MW.  

147 2. Proszę o doprecyzowanie lub potwierdzenie w zakresie wykazania się doświadczeniem: 
Czy zamawiający oczekując  wykazania się doświadczeniem : 
 
"co najmniej 4 robót budowlanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy min. 10 
MW każda oraz co najmniej 2 budów linii kablowych o napięciu min. 15 kV i długości min. 5 km 
każda”  
 
zaakceptuje jeśli członkowie konsorcjum wykaże  się : jeden  4 budowami farm PV o mocy min 
10MW a drugi co najmniej 2 budowami tras kablowych o dł. Min 5 km ? 

Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale 13 pkt 1.1.1. 
Zamawiający określił sposób wykazania spełnienia tego warunku udziału dla 
Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia tj. :  
 
"Uwaga:  
(1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
doświadczenie  
 określone w pkt 1.1.1.: 
- ppkt 1) musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca 
- ppkt 2) musi w całości wykazać co najmniej jeden Wykonawca. 
 
(2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 
nabyte wspólnie z innymi Wykonawcami, zobowiązany jest wykazać doświadczenie w 
zakresie swojego faktycznego udziału w realizacji danego zamówienia". 
 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę treści warunku udziału w postępowaniu 
(w zakresie wykreślenia wymaganego napięcia lini kablowych tj. min. 15kV), 
określonego w Rozdziale 13, pkt 1.1.1., ppkt 2). 
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149 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenerów magazynu energii z obsługą serwisową 
realizowaną od wewnątrz kontenera (tzw. „walk-in”), zamiast rozwiązań wymagających dostępu 
wyłącznie z zewnątrz?  
W przypadku dopuszczenia takiego rozwiązania prosimy o potwierdzenie, czy wymagania 
dotyczące wymiany modułów i łańcuchów modułów mogą być spełnione poprzez dostęp 
wewnętrzny. 
 
Uzasadnienie: 
Wnioskowane rozwiązanie bazuje na konstrukcji kontenera wykonanej z płyty warstwowej o 
odporności ogniowej EI120, co zapewnia: 
• wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego (ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz 
odpowiedni czas odporności ogniowej), 
• obniżenie kosztów eksploatacyjnych (OPEX) dzięki lepszym właściwościom izolacyjnym 
(mniejsze straty ciepła/energii i bardziej efektywna praca systemów HVAC), 
możliwość prowadzenia prac serwisowych w każdych warunkach atmosferycznych (brak 
konieczności otwierania obudowy na zewnątrz), co przekłada się na większą dostępność systemu 
i krótsze czasy przestojów. 

Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, 
którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

II. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 


