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Pytania i odpowiedzi do postępowania 

 o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii  
wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych  

i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)”  
(EGD/0002/2026) 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) i informuje, że odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz 
zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 września 
2026 r. 
Wniosek swój motywujemy koniecznością szczegółowej analizy udostępnionej dokumentacji 
poufnej, co w połączeniu z trwającym okresem urlopowo-wakacyjnym znacznie ogranicza 
możliwość sprawnej koordynacji prac zespołu. 
Wydłużenie terminu pozwoli nam na dokładną analizę danych i przygotowanie rzetelnej, 
optymalnej dla Państwa oferty. 
Mamy nadzieję na przychylne rozpatrzenie naszej prośby. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert na dzień 10 
września 2026 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert zmianą nr 2 SWZ i ogłoszenia z dnia 30. 07.2026 r. 

3 
General  
(PV, FW 
i BESS) 

Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

4 
General 
(PV, FW 
i BESS) 

Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

5 
MV (PV, 

FW i 
BESS) 

Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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6 
MV (PV, 

FW i 
BESS) 

Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

7 
MV (PV, 

FW i 
BESS) 

Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

8 PV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

9 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy modułów PV? Jeśli tak, prosimy 
o przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

10 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy inwerterów PV? Jeśli tak, 
prosimy o przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

11 PV 
Czy Zamawiający ma preferowanych dostawców i typy stacji transformatorowych PV? 
Jeśli tak, prosimy o przesłanie karty katalogowej. 

Zamawiający nie wskazuje preferowanych dostawców i typów wskazanego w pytaniu 
urządzenia. 

12 PV Czy dla paneli PV dopuszczalne jest połączenie leap-frog? 
Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

13 PV 
Czy Zamawiający ma preferowany układ konstrukcji (np. 2P, 3P)? Jeśli tak, prosimy o 
wskazanie, jaki. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

14 
RPC  

(PV, FW 
i BESS) 

Czy Zamawiający ma preferowaną strategię kompensacji mocy biernej? 
Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 



   
 

  EGD/0002/2026 

Strona 3 z 5 
 

15 
RPC 

(PV, FW 
i BESS) 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii kondensatorów SN do zwiększenia 
zakresu regulacyjności mocy biernej Obiektu (a przez to osiągalnej mocy czynnej w 
punkcie przyłączenia)? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

16 
RPC 

(PV, FW 
i BESS) 

Czy Zamawiający wymaga przyjecia "marginesu bezpieczeństwa" w zakresie zdolności 
do regulacji mocy biernej ? Jeżeli tak to jaki % zapasu regulacji mocy biernej należy 
przyjąć ? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

17 BESS 
Jakie usługi ma realizować magazyn (rynek mocy? Ile cykli/dobę; usługi systemowe - 
jakie i w jakich proporcjach mocy) 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

18 BESS 
Czy Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę BESS o inne źródła (np. PV, WF) 
- jeśli tak, to o jakiej mocy i w jakim trybie (Cable-pooling, hybryda?) 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

19 PV 

Czy inwestor dopuszcza dobór długości stringu oparty na najniższej występującej 
temperaturze w danym obszarze, zdefiniowanej na podstawie dostępnych danych 
meteorologicznych (meteonorm z PVSyst) oraz najwyższego występującego 
promieniowania słonecznego. Zgodnie z normami IEC 62738, IEC 62548-1, PN-HD 
60364-7-712 . 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

20 General 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów PV oraz BESS w formacie DWG w 
celu usprawnienia przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

21 PV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

22 PV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

23 PV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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24 PV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

25 BESS 
Czy Zamawiający dopuszcza większe przewymiarowanie części bateryjnej przy 
zachowaniu wymaganej mocy AC? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

26 MV 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

27 BESS 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

28 BESS 
Zakres pytania dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniony wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

29 BESS 
Czy wymóg dotyczący produkcji urządzeń dotyczy również pakietu części rezerwowych 
(0,5% modułów bateryjnych) przekazywanych Inwestorowi po 5 latach serwisu? 

Zamawiający nie traktuje modułów bateryjnych jako części szybkozużywających się, 
stąd możliwość ich zakupu nie jest ograniczona terytorialnie. 

30 BESS 
Czy wprowadzony przez Zamawiającego zakaz stosowania urządzeń pochodzących z 
Chin ma zastosowanie wyłącznie do zewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej? Czy 
zakaz dotyczy również komponentów magazynu energii tj. PCS, układy BMS, PLC  

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

31 BESS 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowania prefabrykowanych ścian oddzielnia 
pożarowego? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

32 
BESS 
Płońsk 

Czy Zamawiający posiada badania nośności gruntu oraz Pozwolenie na Budowę pod 
wolnostojącą scianą pożarową o długości 57mb? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 
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33 General 
Czy na fabryczne testy udarowe i nagrzewania trafo Zamawiający deleguje własnego 
przedstawiciela na koszt Wykonawcy? 

Wyjazdy przedstawicieli z ramienia Zamawiającego na odbiory fabryczne będą się 
odbywały na koszt Zamawiającego. 

34 General 

Prosimy o potwierdzenie, że Opis stanowiący spójną narrację techniczną, 
przedstawiający architekturę rozwiązania, zasadę działania poszczególnych elementów 
oraz ich współpracę w procesie wytwarzania, przetwarzania, monitorowania i dystrybucji 
energii elektrycznej może zostać wykonany jako jeden ogólny opis całego zamówienia 
bez konieczności podziału na poszczególne lokalizacje.  

Z uwagi na to, że zastosowane urządzenia, systemy nadzoru instalacji fotowoltaicznej i 
magazynu energii mają być jednego typu (zgodnie z OPZ część wspólna) 
Zamawiający wyraża zgodę aby wykonać jeden opis techniczny dla instalacji 
hybrydowych oraz jeden opis techniczny dla instalacji ME. 

35 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej terminu związania ofertą. W ogłoszeniu (Sekcja 
VIII, pkt 8.4) wskazano termin 120 dni, natomiast w SWZ (Rozdział 17, ust. 5) termin 90 dni. Który 
z ww. terminów jest właściwy i obowiązujący dla niniejszego postępowania? 

Zamawiający zmianą nr 2 SWZ i ogłoszenia dokonał korekty wskazanego w 
ogłoszeniu terminu związania ofertą, który wynosi 90 dni. 

36 

W zał. nr 2.1 OPZ – wymagania ogólne PV+ME zapisano wymóg zastosowania modułowej 
prefabrykowanej stacji transformatorowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Czy zapis 
obowiązuje również dla stacji transformatorowej na terenie magazynu energii? Czy dla ME 
Inwestor dopuszcza stacje transformatorowe metalowe bez wewnętrznego korytarza obsługi? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

37 
Czy Inwestor zezwala na zastosowanie gazu SF6 w rozdzielnicy SN stacji transformatorowej ME 
na napięciu 30 kV w lokalizacji Sompolno? 

Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie 
udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności. 

38 

W imieniu firmy  .... potwierdzam poprawne pobranie dokumentów.  
 
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prosbą o ustanowienie dodatkowego możliwego terminu 
wykonania wizji lokalnej. Prośba związana jest z możliwością zapoznania się z dokumentacją 
projektową dopiero od wczoraj, przez co czas na odpowiednie przygotowanie się do odbycia wizji 
był zbyt krótki. 
 
Dodatkowo, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.08.2026  

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.07.2026 r, a terminy wizji lokalnej zostały 
wskazane w treści udostępnionej publicznie specyfikacji warunków zamówienia, a nie 
dokumentacji poufnej udostępnianej po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.  
 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej. Termin 
składania i otwarcia ofert został zmieniony na dzień 19.08.2026 r. 

 


